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Institut flr med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
wahringerstr, 253, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

PRUFBERICHT

Dieser Priifbericht gilt nur fir den/die Untersuchungsgegenstand/-gegenstande der gegensténdlichen Auftragsnummer. Dieser Priifbericht darf
grundsatzlich nur im Gesamten vervielfaltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder veréffentlicht werden, weiters darf nichts

hinzugefiigt werden. Es gelten die AGB der AGES.

Probenummer: 19027858-001

Externe Probenkennung: T19-00218.306

Probe eingelangt am: 11.03.2019

Probenart: Privatprobe
Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: TW-Netzentnahme
Auftragsgrund: jahrliche Untersuchung
Untersuchungsauftrag: Trinkwasser, Netzentnahme
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WVA Sierndorf

Anlagen-Id: WL-577

Probenahmestelle: Probenahmestelle 1 - Ortsnetz Sierndorf
Probestellen-Nr-.: 015857

Probenehmer: Mag. Elisabeth Arnberger

Probenahmedatum: 11.03.2019

Probenahmedatum: 11.03.2019

Uhrzeit Beprobung: 11:00

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Mag. Elisabeth Arnberger

Probentransport: gekuhlt

Probengefasse: institutseigene (bakt. Probe mit Na-Thiosulfat)
vorangegangene Untersuchung: 18034358-001

Witterung bei der Probenahme: heiter

Witterung an den Vortagen: Regen

Lufttemperatur (°C): 9,5

Untersuchung von-bis: 11.03.2019 - 28.03.2019

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 9,7 °C 2
pH Wert (vor Ort) 74 2
Leitfahigkeit (vor Ort) 877 pS/cm 2
Farbung (vor Ort) farblos, klar 2
Geruch (vor Ort) nicht auffallend 2
Geschmack (vor Ort) nicht auffallend 2
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Institut flr med. Mikrobiologie und Hygiene Wien

Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Probenbeschreibung:

Parameter

Ergebnis

Entnahmestelle und Herkunft des Wassers

Die Probe wurde an einem Wasserhahn in der Kaffeekiiche des

Entnahmestelle Gemeindeamtes entnommen. 5
Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit K
Chemische Parameter

Gesamtharte 24,8 °dH 5
Carbonatharte 19,2 °dH 5
Saurekapazitat bis pH 4,3 6,857 mmol/I 6
Hydrogencarbonat 415,2 mg/I 6
Calcium (Ca) 113,6 mg/I 5
Magnesium (Mg) 39,2 mg/I 5
NPOC (nicht ausblasbarer organischer

Kohlen(stoff) ° 08 mg/l ¢
Nitrat 11,3 max. 50,0 mg/I 8
Nitrit <0,010 max. 0,10 mg/I 9
Ammonium <0,030 max. 0,50 mg/I 10
Chlorid (CI-) 74,5 max. 200 mg/I 8
Sulfat 63,7 max. 750 mg/I 8
Eisen (Fe) <0,0300 max. 0,200 mg/| 11
Mangan (Mn) <0,0100 max. 0,0500 mg/I 11
Natrium (Na) 33,3 max. 200 mg/I 11
Kalium (K) 5,9 mg/I 11
Elemente (Metalle und Halbmetalle)

Blei (Pb) <2,00 max. 10,0 ug/l 12
Chrom (Cr) <5,00 max. 50,0 g/l 12
Kupfer (Cu) 0,008 max. 2,000 mg/I 12
Nickel (Ni) <5,00 max. 20,0 ug/l 12
Mikrobiologische Parameter

koIorliebi!dende Einheiten bei 22°C 0 max. 100 KBE/ml 13
Bebriitungstemperatur

koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebriitungstemperatur : A 20 KBE/m 3
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 14
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 14
Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 15
Aliféllig verwendete Abktirzungen:

IPW ......... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

)| JR— Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert])

Kommentare:

2.)  Bestimmung von Ozon in Wasser
DIN 38408-3 (DPD-Methode), Dok.Code. PV 7604

Messung von gel6stem Sauerstoff (elektrochemisches Verfahren) in Wasser

EN ISO 5814, Dok.Code. PV 6090
Messung der Temperatur von Wasser und Luft
ONORM M 6616, Dok.Code. PV 7508

Messung von freiem Chlor (CI) und gebundenem Chlor (Cl) in Wasser

EN ISO 7393-2, Dok.Code: PV 7604
Messung der elektrischen Leitfahigkeit von Wasser
EN 27888, DokCode: PV 7511

K ... Kommentar
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Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

Bestimmung des pH-Wertes in Wasser

EN ISO 10523, Dok.Code: PV 7512

Methoden und Ergebnisangaben zur Beschreibung der &uBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe

ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

4.) Methoden und Ergebnisangabe zur Beschreibung der duBeren
Beschaffenheit einer Wasserprobe
ONORM M 6620, Dok.Code: PV 8689

Beurteilung:

Die Untersuchung ergab ferner niedrige Koloniezahlen bei 22°C und
niedrige Koloniezahlen bei 37°C.

Enterokokken waren nicht nachweisbar.

Escherichia coli war nicht nachweisbar.

Coliforme Bakterien waren nicht nachweisbar.
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Institut fir med. Mikrobiologie und Hygiene Wien
Wahringerstr. 25a, 1090 Wien
Leitung: Mag. Dr. Alexander Indra

GUTACHTEN

Das abgegebene Wasser der WVA Sierndorf entspricht in den (iberpriiften Objekten aufgrund der vorliegenden
Untersuchungsergebnisse und den Ergebnissen der bakteriologischen Kontrolluntersuchungen (Auftragsnummer
19032333) unter der Bedingung, dass die unten angefiihrten Empfehlungen durchgefiihrt werden, den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften.

Es wird empfohlen, das Hausleitungsnetz des Gemeinschaftshauses, DorfstraBe 100, Unterhautzental, mehrmals
intensiv zu spiilen und eine Kontrolluntersuchung zu beauftragen.
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M D alter Pri

MlFTlNOSR351J5YkRkSa6zGInA3IOL/TGBVp+&BfDOhJ2g89nlegtVQyp65cpuSNmedtOZ6nAP
sTMhDDHNKFNJ 6G756F+AknP9T1dk4HhhLz9u3gdx1hxIsTKVmMDVA]3bkFkZE2H3gbFrDd65stFin
3a4/p9UrHX5C6pJIGO2RRV Y jxxyDDUFVDINLS 7KfCAIXGARCX4Tzn2POWyViGF8Fq5T1cftX9ZbK+

CN=a-sign-corporate-1light-02,0U=a-sign-corporate-1light-02,

Signaturwert m5Pt8BCA8BGYbNCYVASJISEr6ThyWFnEP4Zt8Mgbzo8u5dELtPGPO40JE6+VE0piurZzquFIud2vola
AB3+y362Vok+VuMiPHWOME7tuP1MiLJksVepEg==
EMAIL=hans.radowan@ages.at,serialNumber=203308992429,CN=AGES
Agentur fir Gesundheit und Ernadhrungssicherheit GmbH, OU=AGES
Unterzeichner Agentur fur Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH, O=AGES
Agentur flir Gesundheit und Erndhrungssicherheit GmbH,C=AT
#ENTg . .
o5 %% Datum/Zeit-UTC | 2019-03-28T14:07:472
& W

! o O=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr
{ \ £4
A(JES Aussteller-Zertifikat | 1 ou o Zap
h
ANTSSIGHATUR
Serien-Nr. 1374133028
Methode urn:pdfsigfilter:bka.gv.at:binaer:vl.1.0
Parameter etsi-bka-moa-1.0
' Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Prifinformation Informationen zur Prifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks

finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at
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